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Клапан FDV Уровень 
воды

Размер 
установки

Электроприводной дренчерный клапан FDV с дистанционным сбросом 
FDV-AE1

От
насоса

Наружный винт и 
направляющая 
траверса Вер.: 12.15

 S

К сигнализации

Сужение

Гидравлический 
привод 
(нормально 
открытый)

E

E

250 PSI

PSH

PSH
Сигнализатор 
давления

Дополнительная 
комплектация

250 PSI
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